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SZAKVELEMENY
a NANOMETER ENERGY CO. LTD (Tajvan) dltal gydrtott H,-gO elnevezésii
ivoviz utotisztito kisberendezés kozegészségiigyi szempontii alkalmazhatésdagarol
Iktatészam: KOZ-1278/2018
2018. jualius 23.

A Viztisztito-Szerviz Kft. (Budapest) véleményiinket kérte az altala forgalmazni
kivant, a NANOMETER ENERGY CO. LTD (Tajvan) altal gyartott H»-gO elnevezésii ivoviz
utotisztito kisberendezés kozegészségiigyi szempontu alkalmazhatosagaval kapcsolatban. A
termék fobb adatait az 1. tablazat foglalja dssze.

A jelen szakvélemény kizardlag a kisberendezés otthoni hasznélatara vonatkozik.

A Kkisberendezések vizkezelé toltetet nem tartalmaznak. A kisberendezések
hidrogénnel dusitjak a kezelésre szant vizet. A hidrogénnel dusitas értékelésére jelen
szakvéleményben nem tériink ki.

1. tablazat

Kérelmezd neve és cime: | Viztisztito-Szerviz Kft.
1133 Budapest, Vaci u 108.

Gyarto: NANOMETER ENERGY CO. LTD

No. 27 Ruiyuan Dt., Bade City, Taoyuan Country 334, Tajvan
Termék megnevezése: H,-gO, tipusszam: HCP-375
Alkalmazasi teriilete: Ivoviz otthoni utdkezelése (max. 30 °C)

[. Benyujtott dokumentumok dsszefoglalasa, értékelése
A bekiildott dokumentumok alapjan kisberendezések fobb vizzel érintkezé anyagait a
2. tablazat tartalmazza. A benyujtott szakmai dokumentdacio valosdgtartalmaért a bekiildd
felel!
2. tiblazat

Vizzel érintkezé alkatrészek Anyag / Tipus Gyirté
Kancso aljaban belsd gylir( Kopoliészter gyanta / Tritan Eastman Chemical Company, USA
Kulacs kézéprész iiveg Taiwan glass group, Tajvan
,. : Taiwan Formosa Chemical & Fib
Kiilsé kulacs alj PP i ioal:fehiser

Corp., Tajvan

Kupak rozsdamentes acél / #304 Kobe Steel Group Companies, Japan

China Steel, Chung Kang Rd., Hsiao

Belso lemez Titanium/ platinum Kang. Kachsiunz 81233, Tajvan
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I1. A laboratériumi vizsgalati eredmények és az eredmények értékelése
Vizsgalatok leirasa

A Kérelmezé laboratoriumunkba behozta a termék egy mintadarabjat. A kisberendezés
a 201/2001. (X.25.) Korményrendelet alapjan és kizarolag kozegészségiigyi szempontbol
keriilt bevizsgaldsra. A vizsgalatok célja, annak ellendrzése, hogy nincs-e higieénés
szempontbol kedvezdtlen, egyéb szennyezettséget eredményezd hatdsa a kisberendezes
alkalmazasanak. Az ellenérzd laboratoriumi vizsgalat vizsgélati tervének kialakitasahoz a
benyujtott hasznélati utmutatoban leirtakat vettik alapul (beiizemel€s, lizemszunet utani
teendok stb.) tekintetében.

A kisberendezés terhelését a budapesti ivovizhaldzatrol, illetve nagytisztasagu
jonmentes vizzel (MiliQ viz) biztositottuk (tesztviz). A kisberendezés nem folyamatosan
{izemel, hanem a nyersviz betdltését kovetden indithato el a kezel6 program.

A vizsgalat el6tt a berendezést a haszndlati Gtmutato szerint beiizemeltiik (4x atoblites
vizzel, majd 4 program lefuttatasa), csapvizet, majd nagytisztasagu vizet ontottiink a termekbe
kezelés céljabol, majd levettiik a 0. napos vizmintat. Ezutan t6bb napon keresztiil hasznaltuk a
berendezést, ¢s 1-1 alkalommal mintat vettink csapviz, illetve ionmentes viz kezelését
kivetden a kezelt vizbdl 24 6ras, illetve 2-3 napos stagnalast kovetden is a kezelt vizekbol.

A kisérleti lizemeltetés soran vizsgaltuk a vizmintak mikrobiologiai (telepszam 22°C,
Pseudomonas aeruginosa) és kémiai (pH, vezetOképesség, keménység, lagossag. szerves
anyag tartalom (TOC), ammonium, nitrit és fém tartalom) mindségét, illetve organoleptikus
tulajdonsagat (szag). A kezelt vizmintdk eredményeit a tesztviz (csapviz) eredményeivel
hasonlitottuk Gssze az értékelésnél.

Kozegészségiigyi értékelés dltaldnos szempontjai

A kezelt viz. mint ivasra szant viz mindsége tekintetében az ivoviz mindségérol €s az
ellenorzés rendjérdl szolo 201/2001 (X.25) Kormanyrendelet eldirasai a meérvadoak. Egy
kisberendezés alkalmazasa nem javasolhatd, amennyiben az altalanos hasznélatot jellemzd
vizminta kozegészségligyi szempontbol kifogasolt valamilyen paraméter tekintetében.
Altalanosan: a kisberendezéseket legaldbb 6 havonta javasolt fert6tleniteni. Mikrobiologiai
vagy mikroszkopos bioldgiai kifogasoltsag esetén, ha az alkalmazott fertdtlenitési eljaras utan
a kifogasoltsag nem lép fel, a kisberendezés gyakoribb (3 havonta torténd) fertotlenités mellett
alkalmazhato. Amennyiben a 0. napos minta mindsége kozegészségiigyi szempontbol nem
megfeleld, a belizemelési eldirasokat modositani kell. Ha a 2-3 napos stagnalas utan vett
mintak kozegészségiigyi szempontbol kifogasolhatok, az tizemsziinet utdni teenddket
modositani kell. Amennyiben a kezelt viz dsszes keménység szempontjabol nem felel meg a
magyar ivovizre vonatkozé eldirasoknak, a kezelt viz ivoviz célbdl csak korlatozottan
alkalmazhat6 (hosszu tava, kizardlagos ivovizként torténd fogyasztasa nem javasolt). A
beiizemelésre vonatkozo eldirasokrol, a folyatas vagy atoblités szikségességér6l. illetve annak
modjardl a forgalmazo kételes tajékoztatni a fogyasztot.

Vizsgalati eredmények dsszefoglaldasa
Belizemelés utan vett vizminta: A beilizemelés utan levett kezelt csapviz és nagytisztasagu
ionmentes viz mintdkban a vizsgalt komponensek tekintetében Iényegi eltérés nem volt
tapasztalhato a kezeletlen csapvizhez, illetve ionmentes vizhez képest.
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Kezelt csapviz mintak: a kezelt csapviz minta esetében a pH csokkent, illetve a szerves anyag
tartalom (TOC) nott a kezeletlen csapvizhez képest. A levett pangd vizmintikban egyes
fémek koncentracidja (kadmium, molibdén, cink) jelentésen nétt a kezeletlen csapvizhez
kepest.

Kezelt ionmentes viz mintdk: a kezelt ionmentes viz mintdk esetében 24 oras pangast
kovetden jelentdsen ndtt az ammonium és a nitrit tartalom (mindketté 0,2 mg/l), ezen kiviil
nott a szerves anyag tartalom (TOC), valamint csokkent a pH. A fém tartalom lényegében
nem valtozott a kezeletlen ionmentes vizhez képest.

Mikrobiologiai vizsgalatok eredményei: A vizmintdk mikrobioldgiai eredményei alapjan
elmondhat6, hogy lényegi novekmény volt tapasztalhatdo a tesztvizhez képest a kezelt
vizmintakban, tobb esetben a telepszam értékek meghaladtak a kozegészségiligyi szempontbol

alkalmazott kifogasoltsagi hatart. Pseudomonas aeruginosa baktérium jelenléte nem volt
kimutathato a kezelt viz mintakban.

A vizsgalatok eredményeit vizsgdlali jegyzékonyvekben foglaltuk ossze. A vizsgalati
eredmeények csak az altalunk vizsgalt kisberendezésre, illetve budapesti csapviz, illetve
nagytisztasagu ionmentes (MiliQ) viz kezelésére vonatkoznak.

III. A termék kozegészségiigyi szemponti értékelése, a kozegészségiigyi szemponti
alkalmazasi feltételek meghatarozasa

A laboratoriumban vizsgadlt kisberendezés értékelése

A benyujtott dokumentacio és a mérési eredmények alapjan a laboratoriumban vizsgalt
kisberendezésrdl az alabbiak allapithatok meg:

A beiizemelést kovetoen javasolt a kisberendezés beiizemelésének modositasa: 4x
atoblités vizzel, 4 vizkezelés program lefuttatasa, majd 24 Oras aztatas sziikséges. Az atdblités
¢s dztatds sordn nyert vizet ivovizként, illetve ételkészitési céllal felhasznalni nem szabad.

A kezelt vizet javasolt a kezelést koveto 12 oran beliil elfogyasztani, addig is hitében
tarolni. A terméket hetente egyszer fert6tlenitoszeres oldattal el kell mosogatni a
mikrobiol6giai elszaporodas megakadalyozasa miatt.

Az ammonium ¢s nitrit megjelenése a nitritképzodés kockdzatara utal, igy nem
javasolt a kezelt viz alkalmazasa 3 évnél kisebb kisgyermekek ital-, illetve ételkészitése
céljabol. Szintén nem javasolt alkalmazni a kisberendezést olyan nyersviz esetén, amelynek
ammonium tartalma a 0,2 mg/l-t meghaladja.

A kisberendezés a vizsgalati eredmények alapjan a viz pH-jat befolyasolhatja. A
vizsgalataink a hidrogénnel wvalo dusitds mértékének, valamint a dusitott viz
egészséghatasanak ellendrzésére nem terjedtek ki.

A kisberendezést kizardlag a felsorolt feltételek betartasa mellett szabad alkalmazni. A
kisberendezések mellé a forgalmazo koteles haszndlati utmutatét mellékelni, amelyben a
fogyasztot tajékoztatja az alkalmazas feltételeirol ( 4) - 10) pontok).
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A termék ivévizbiztonsdgi engedélyét az alabbi feltételek betartisa mellett javasoljuk

megadni:

1) A NANOMETER ENERGY CO. LTD (Tajvan) altal gyartott H-gO elnevezésii
ivoviz utotisztitd  kisberendezésnek az OKI-hoz benytjtott dokumentacioval
megegyezonek kell lenniiik felépités és a vizzel érintkezd szerkezeti anyagok,
valamint azok gyartoja és mindsége tekintetében.

2) Szakvéleményiink kizarolag kozegészségiigyi vonatkozasu, nem jelenti a termek,
illetve technoldgia egyéb (muszaki, gazdasagi) szempontbol torténéd elbirdlasat és
engedélyezését. Szakvéleménylink nem vonatkozik a hidrogénnel val6é dusitas
meértékének, illetve annak egészséghatasainak értékelésére.

3) A termékek kizarolag a megadott 4)-10) alkalmazasi feltételeket is tartalmazo
hasznalati atmutatoval egylitt forgalmazhatok.

A haszndlati titmutatéban rigzitve a felhaszndlot is tdjékoztatni kell az alabbiakrol:

4) A termék esetén alkalmazando belizemelési eljaras: 4x atoblités vizzel, 4 vizkezeles
program lefuttatdsa, majd 24 oras aztatas sziikséges. Az atoblités és aztatas soran nyert
vizet ivovizként, illetve ételkészitési céllal felhasznalni nem szabad.

5) A terméket hetente egyszer fertdtlenitdszeres oldattal el kell mosogatni a
mikrobiolégiai elszaporodas megakadalyozasa miatt.

6) A kezelt vizet javasolt a kezelést kvetd 12 oran beliil elfogyasztani, addig is hiitében
tarolni.

7) Az ammonium és nitrit megjelenése a nitritképzodés kockéazatara utal, igy nem
javasolt a termékkel kezelt viz alkalmazasa 3 évnél kisebb kisgyermekek ital-, illetve
ételkészitése céljabol.

8) Nem javasolt alkalmazni a terméket olyan nyersviz esetén, amelynek ammonium
tartalma a 0,2 mg/l-t meghaladja. A nyersviz mindségére vonatkozdan az ivoviz-
szolgaltatondl javasolt érdeklédni.

9) A termék kizarolag ivoviz mindségli vizzel ellatott haldzatrol mikodtethetd. A
kezelendd viz homérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

10)A termék a vizsgalati eredmények alapjan a viz pH-jat befolyasolhatja. A
vizsgdlataink a hidrogénnel valo dusitas mértékének, valamint a dusitott viz
egészséghatasanak ellenérzésére nem terjedtek ki.

A szakvélemény nem jelenti a termék kozegészségiigyl szemponti engedélyezesét.
Szakvéleményiink alapjan az engedélyt — a 201/2001. (X.25.) Kormanyrendelet alapjan — a
forgalmazo  székhelye szerint illetékes Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi
Foosztalyatol kell kérnitik.

Szakvéleményiink feliilvizsgalat nélkiil a kiadastol szamitott egy évig érvényes.

A szakvéleményt kizardlag teljes terjedelmében szabad felhasznalni, illutve leméasolni!

Sebestyen Agnes

Dr. Vargha Marta Bufa-Dérr Zsuzsanna
osztalyvezetd . szakmai ellendrzé

\U\ft}-,(s,
% \ témafelel6s
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Iktatoszam: KOZ-1278/2018
Targy: NANOMETER ENERGY CO. LTD
(Tajvan) altal gyartott H,-gO elnevezési

ivoviz utotisztito kisberendezés
kozegészségligyi szempontu
alkalmazhatésaga

Témafelelés: Sebestyén Agnes

Viztisztito-Szerviz Kft.
Lesi Dzsenifer részére

Budapest
Vaci u 108.
1133

Tisztelt Lesi Dzsenifer!

Mellékelten szives felhasznalasra megkiildjiik a fenti targyban irt szakvéleményiinket.

Budapest, 2018. julius 23.

Kdszonettel:

Dr. Pandics Tamas
igazgato

Székhely: H - 1097 Budapest, Albert Florian Ut 2-6.
Levelezéesi cim: 1437 Budapest, Pf. 777.
Email: oki.titkarsag@oki.antsz.hu



