NEMZETI NEPEGEsisEGUGYI KOZPONT

Iktatészém: 3557-2/2021/KTEF Térgy: Ivévizbiztonsigi engedély,
Ugyintéz8: Dr. Dévidovits Zsuzsanna, Viztisztité- Szerviz Kft., ,,R0100” ivéviz
+36 1 476 1100/2396 utdtisztitd, illetve vizadagolé termékcesalid
Hivatkozisi szém: -
Ugyintéz8jtk: Lesi Dzsenifer
Kérem, hogy vdlaszéban a fenti szémra hivatkozzon! Melléklet: -
HATAROZAT

A Viztisztit6-Szerviz Kft, (1133 Budapest, Véaci it 108.; a tovAbbiakban: Engedélyes)
feliilvizsgélati kérelmére a TEAMHOME CO. Ltd. (No.358, Qiancun Rd., Daya Dist.,
Taichung City 428, Tajvan) é4ltal gyartott ,,RO100” ivéviz utétisztité, illetve vizadagolé
termékcesaldd ivoviz-elldtds terliletén (max. 30 °C), vezetékes csapviz héztartdsi, irodai és
kozosségi helyeken tdrténd utokezelése, illetve vizadagoldsa céljara valé alkalmazésénak
ivévizbiztonségi szemponti feliilvizsgalatét elvégeztem

¢és tovibbra is engedélyezem az aliibbi alkalmazdsi feltételekkel:

1.) Az ivévizbiztonsigi engedély szdma: 3557-2/2021/KTEF
2.) Elézetes ivévizbiztonsdigi engedély szdma: KEF-654-2/2016.
3.) A Berendezés neve: RO100 ivoviz utétisztit, illetve vizadagolé termékcesaldd

4.) A Berendezés forgalmazéjinak neve: Viztisztit6-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Véci 6t
108.)

Egyéb forgalmazé:
- Okonet-Europa Kft. (2371 Dabas, Bénki Donét utca 4.)
- Buzder Mihély e.v. (6500 Baja, Molnér u. 7.)
- Ewello Kft. (1074 Budapest, Huszér u. 8.)

S.) A Berendezés gyértéjdnak neve:t TEAMHOME CO. Ltd. (No.358, Qiancun Rd., Daya
Dist., Taichung City 428, Tajvan)

6.) Berendezés tipusok:

Kdozegészségiigyi Fbosztily
Cim: 1097 Budapest Albert Fléridn it 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonositd: 355530977



Alkalmazdsi

teriilet Tipusnév Fantdzianév
RO 101 RO 101
RO 102 RO 102 Caalddi P. viztisztits
RO 102 RO 102 Csalddi P. viztisztits (standard)
T RO 102 ' RO 102 Csalédi P. viztisztité (extra)
RO 102 RO102C
RO 102-A RO 102-A Mini P. viztisztité (standard)
RO 102-A RO 102-A Mini P. viztisztité (extra)*
RO 102-A RO 102-A Mini P, viztisztits'
RO 110 RO 110 A Fantézia
"flm::‘(’;’;z RO 110 | RO 110 B Fantézia
RO 110 RO 110-300 BZ
— RO 111 - RO 111 B Cool
RO 111 RO 111 BZ (standard) |
RO 111 RO 111 BZ (extra)
rRO117 | RO 117 Fresh
RO 561 RO 113 A Direk?? _
RO 561 RO 561 (extre)
RO 561 B RO 561 (extra)
RO 561 RO 561 (standard)
RO 293 | Ivévizkét RO 293 Optimum B
RO 929 RO 929 Luxus (fehér) |
m‘jﬁ:ﬂ‘}z RO 929 ) RO 929 Luwxus (szirke)
RO 929 CW RO 929 — CW 798
RO 959 RO 959 - PS1
| szbdaviz adagolisa RO PR R ROBCBiack' _
(©) ROPR RO BC Silver’

1= gzivattyt nélkili kivitel

% tartély nélkiili kivitel

7.) A Berendezés alkalmazési teriilete: Ivéviz-ellitds teriiletén (max. 30 °C) tdrténd
alkalmazés. Alkalmazés szempontjdbdl a Berendezés tipusai a fenti tdblazat alapjén hérom
csoportra killnithetfk:

- A Berendezés (a) jelzeti tipusai a fentebbi tdbl4zat alapjin a vezetékes csapviz
(szobah6mérsékletli) haztartasi, irodai és kdzOsségi helyeken t8rténd utbkezelése céljabél vald
alkalmazésra alkalmasak. Az utdkezelés forditott ozmézis technolégia alapjdn valésul meg,

- A Berendezés (b) jelzetii tipusai a fentebbi tdbldzat alapjén a vezetékes csapviz héztartési,
irodai és kozdsségi helyeken tbrténd vizadagoldséra alkalmasak hideg, meleg és
szobah6mérsékletli viztipussal,
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- A Berendezés (c) jelzetli tipusai a fentebbi tdblzat alapjén a vezetékes csapviz héztartési,
irodai és kdzbsségi helyeken torténd vizadagoléséra alkalmasak hideg, meleg és széndioxiddal
dusitott (szédaviz) viztipussal.

Alkalmazisi korlitozdsok a Berendezés minden tipuséra vonatkozéan:

- a Berendezés dltal kezelt viz hosszfitdvii, kizdrélagos ivévizként tSrténé
fogyasztiisa nem javasolt;

- & Berendezés 4ltal kezelt viz 3 év alatti gyermekek szdméra nem haszndlhaté;

- gyermekintézményekben és egészségiigyi intézményekben a Berendezés nem
alkalmazhaté.

8) Az engedély kizirdlag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti
Népegészségligyi Kézpont Kozegészségligyi Laboratériumi Ffosztily 50463-1/2020/LAB.
iktatoszdmil, 2020. december 15-én kelt eldzetes szakvéleményével véleményezett, a
TEAMHOME CO. Ltd. 4ltal gyértott, ,RO100” ivéviz utétisztité, illetve vizadagolé
termékcsalddra vonatkozik.

9.) Az engedély kizdrélag a TEAMHOME CO. Ltd. 4ltal gyértott és a Viztisztité-Szerviz Kft.
altal forgalmazott, ,,RO100” ivéviz utétisztité, illetve vizadagolé termékesaldd, Nemzeti
Nepegészségligyi Kézponthoz benytjtott dokumentéicié szerinti, azzal megegyez6 mindségli
(felépités, miikddés, szlirdanyagok, vizzel érintkezd szerkezeti anyagok) berendezésre
vonatkozik:

Vizkezelésl
fokozat Vizzel érintkez6 anyag / Tipus i Gydrtdé _
fi PP / Globalene 8491, 8493, 8191 LCY CHEMICAL CORP. |
Sziré 14 rozsdamentes acél / AISI 304 Tung Mung th:fl”m“ Co.
eziistdzbtt kékuszdiohéj alapti / KURARAYCOAL | ] .
| Aktivszén el6sziird GN-UC-H, 1.5GNH Kuraray Chemical Co., Ltd.
PP / Globalene 8491, 8493, 8191 LCY CHEMICAL CORP.
Zr6 5 —
Sziir6 5 p rozsdamentes acél / AISI 304 ‘ Tung Mung Dovelopernnet Co.
| poliamid / ULP1812-50, ULP1812-75, ULP2012- = VONTRON MEMBRANE |
RO membrén 100 TECHNOLOGY, China
Alttvezén kékuszdi6hé] alapt CTO Kuraray Chemical Co., Ltd.
o ' O (Ca®, Mg®*, Ne*, K*, COs%, CI" SO,-, F)
Visszas6zd patron AMIRO (Ca™, Mg, N Mg", ;PK s, CI'50,LF) PurePro USA Corporation
UV lampa rozsdamentes acél | .
- .. Philips
{upuonéhm — uveg
Vizzel érintkezd alkatrész ‘ Anyag/ Tipus Gyértd
Szlirbhaz ABS / PA-746 CHI MEI CORPORATION
Tartily' fal o Co., Ltd
. . bevonattal ellitott Pa.E Machinery Industrial Co., Ltd.
T ok o1 RO rozsdamentes acél, Plant at: Taichung, Tajvan
| ? ! diafragma mem!| |
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Vizzel érintkez6 alkatrész Anyag/ Tipus | Gyfrté
- - T Tomlinson Industries |
Kifolyé ces rozsdamentes acél 13700 Broadway, Cleveland, OH
P kerémia 44125 United States Changhua Hsien,
Taiwan
Cutvel PA/ GF PA6, PA66 PROWIN TECH PLASTIC CO., LTD. |
ove :
PE TRIWIN Watertec Co. Ltd.
Nyloa/ ST801 NCO10A | SWUN CHYAN E_II%IERPRISES co.,
Csatlakozok | > S
gumi ExxonMobil Chemical Co.
Témitések, szelepek PA/ GF PA6, PAG6 Prowin Tech Plastic Co., Ltd.
Szivattyi? SUPER FLOW RESEARCH CREATE |
Szivattyttipus: SF-5228-70 PA/PAG, PAGS CO., LTD.

= A tartaly nélkiili tipusokban (RO 561) nem taldlhaté.
2= A szivattyl nélkilli tipusokban (RO 102 és RO PR tipusok) nem taldlhaté.

A vizzel érintkezd anyagok alkalmazhatésdga, kdzegészségiligyi szempontli megfeleldsége a
benyljtott dokumentumok, vizvizsgélatok alapjan ebben a konkrét termékben kertilt
értékelésre. Az elfogadds nem jelenti a szerkezeti anyagok Onéllé alkalmazhatdségénak
kbzegészségilgyi szempontl értékelését, a vizzel érintkezd anyagok Onéllé alkalmazdsa,
illetve més termékbe valé beépitése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozé nyilvéntartdsba
vételi eljérast kiilon kell lefolytatni.

10.) Az engedély kizardlag kdzegészségligyi vonatkozast, nem jelenti a berendezés, illetve a
technolégia egyéb (miszaki, gazdasigi) szempontbdl torténd elbirdldsat és engedélyezését. A
terméket kizérdlag a felsorolt feltételek betartédsa mellett szabad alkalmazni.

11.) Az ,RO100” ivéviz utétisztité, illetve vizadagolé termékesalddhoz a miiszaki leiras
mellé az Engedélyes koteles — az NNK 4ltal jovahagyott — haszndlati Gtmutatét mellékelni,
amelyben tdjékoztatja a fogyasztét az alkalmazds feltételeirfl, a tisztitdsi és fertStlenftési
utasitdsrél (beleértve az alkalmazott vegyszereket, a fert6tlenités és karbantartds sorén
kizarélag olyan vegyszer alkalmazhatd, amely megfelel az ivéviz mindségi kivetelményeirdl
és az ellendrzés rendjérdl sz616 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet), illetve a biocid termékek elbdllitésdnak és forgalomba hozataldnak feltételeirdl
sz616 38/2003. (VIL.7) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtaknak), a Nemzeti
Népegészségligyi Kozpont Kozegészségiigyl Laboratériumi Féosztdly 50463-1/2020/LAB.
iktatoszdmi szakvélemény felhasznéléi <Gtmutatéra vonatkozé 4-11. pontjaiban
megfogalmazottak szerint

a) A Berendezés kizér6lag ivoviz mindségli vizzel ellatott hélézatré]l miiktdtethetd. A
kezelend6 viz hdmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

b) A Berendezés baktériumok elszaporodds elleni védelmét biztositani kell az
aldbbiakkal: kezdeti és rendszeres fertbtlenftés (legaldbb 3 havonta), illetve ezilistozott
szlirbanyag alkalmazdsa — a berendezés tipusétdl fliggben. A szlirtdlteteket
kimeriilésiik esetén, de a t6lteteken kialakul6 esetleges bakteridlis szennyezettség miatt
legfeljebb 3 havonta a haszndlati Gtmutatéban megadott médon ki kell cserélni. A
berendezés egyes tipusathoz opciondlisan kérhetd UV-ldimpa a mikrobiologiai
kockézatot csékkenti.

c) Belizemeléskor, hosszabb (2-3 napos) Uizemsziinet, valamint fertbtlenftés utédn
szigorian be kell tartani a hasznélati Gtmutatoban lefrtakat. Belizemeléskor a
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d)

g

kisberendezést 4t kell Gbliteni, legaldbb 2 tartdlynyi vizet ki kell folyatni. 2-3 napos
lUzemszlnet utén, de lehetbleg eldtte a tartdlyban stagnil6 vizet ki kell engedni, majd
hasznélat el6tt legaldbb 1,5 liter vizet — mindegyik biztositott viztipusbél — ki kell
folyatni. A tartdlyban stagnéld, valamint az Atdblités sordn nyert vizet ivévizként,
illetve ételkészitési céllal felhaszndlni nem szabad. Nagy amménium tartalmi nyersviz
esetén a nitrit megjelenésének kockézata né, igy a termékek alkalmazésa sorén a helyi
ivéviz mindségét figyelembe kell venni.

Eziistdzott szlirbanyagot tartalmazé berendezés tipusok esetén a kezelt viz fogyasztisa
az eziistkioldédds miatt nem javasolt 3 éven aluli kisgyermekek széméra. Tovibba a
minden berendezéstipusnél a kezelt viz fogyasztédsa csecsemBk és kisgyermekek
szamdra egészségkockdzatot jelent a nitrifikdcié kockézata miatt (csecsem6k esetén az
ivéviz nitrit tartalma n. methemoglobinémiét, azaz kék kort okozhat), igy szdmukra a
kezelt viz felhasznaldsa ellenjavalit.

A belizemelést és a rendszeres fertbtlenitést, karbantartdst a forgalmazdnak
szervizszolgéltatdsként kell biztositania a felhasznilé részére.

A reverz-ozmézis technolégidval miksdé utétisztité kisberendezések a vizsghlati
eredmények alapjén alkalmasak az Gsszes szervetlen ion tartalom, ezzel egyiitt az
dsszes keménység, az aktiv klér, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves klér
vegyiiletek mennyiségének csokkentésére. A berendezés alkalmas a csapviz
6lomtartalménak eltivolitdsra. A berendezés alkalmas a kezelésre szént ivoviz Ssszes
keménységének jelent6s csdkkentésére. Mivel a berendezés nem biztositja a kezelt viz
megfeleld 4svinyi anyag p6tldsit, a kezelt viz 8sszes keménysége nem éri el a magyar
eléfrdsokban szerepld minimélis értéket, igy a kezelt viz nem felel meg a magyar
eléfrasoknak, hosszi téwi, kizdrélagos ivovizként t6rténd fogyasztdsa nem javasolt.
Egy¢€b haztartdsi célbbl a kezelt viz korlatlanul felhasznalhato,

A termék kozOsségi helyeken t6rténb alkalmazdsakor az alébbi kiegészité alkalmazési
feltételek betartdsa sziikséges:

- A Berendezés alkalmazisit a helyileg illetékes népegészségiigyi
hatésagnak be kell jelenteni.

- Gyerekintézményben és egészségiigyl intézményben a Berendezés nmem
alkalmazhaté.

- Az elvégzett szlirfcserékrdl, fertGtlenitésr6l és egyéb karbantartasi
miiveletekrdl szerviznaplét kell vezetni.

- A Berendezés hasznélati Gtmutatéjat Ggy kell elhelyezni, hogy az minden
felhaszndl6 szimadra elérhetd legyen.

- A Berendezés hasznélata sorin az aldbbi tdblizatban részletezett
vizvizsgdlati programot kell elvégezni félévenkénti gyakoriséggal a
megadott paraméterek vonatkozésdban, hogy az utétisztitdsra alkalmas
termékek 4ltal biztositott kezelt viz (szobah6mérséklet) és a vizadagoldsra
alkalmas termékek esetén &z egyéb viztipusok (meleg, hideg,
szobahbmérsékletli és szénsavas) megfeleljenek a Korm. rendelet
kovetelményeinek,. A vizminbség ellenbrzd céli mintavételezést,
mintaszillitist és vizsgdlatokat akkreditdlt laboratériummal sziikséges
elvégeztetni. A vizvizsgélati eredményeket a helyileg illetékes
népegészségligyl hatésig részére sziikséges megkiildeni.
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Utdtisztité kisberendezésekhez Vizsgilandé paraméterek
tartozo viztipus

Kezelt viz (szobah6mérsékletli) telepszédm 22°C, Pseudomonas aeruginosa,
pH, fajlagos elektromos vezetbképesség,
Osszes keménv:éy. ammonium, nitrit

Vizadagol6 kisberendezésekhez Vizsgdlandé paraméterek
tartozé viztipus
Egyéb biztositott viztipusok (meleg, | telepszém 22°C, Pseudomonas aeruginosa,
hideg, szénsavas) PH, fajlagos elektromos vezetdképesség,
ammoénium, nitrit
h) A termék iroddkban t6rténd alkalmazisa az aldbbi kiegészitd alkalmazdsi feltételek
betartisa mellett javasolt:
- Az elvégzett szlirbeserérol, fertétlenitésrol és egyéb karbantartdsi miiveletekrél
szerviznaplét kell vezetni,
- A Berendezés hasznélati Gtmutatdjét gy kell elhelyezni, hogy az minden
felhasznal6 szdméra elérhetd legyen.

12)) Az Engedélyesnek tdjékoztatdsi Lkotelezettsége van tovébbforgalmazdskor az
ivovizbiztonsdgi engedéllyel rendelkezé berendezés-csaldd felhasznélasi feltételeire
vonatkozéan,

13.) Az ivévizbiztonsagi engedély hatdrozatlan id6re szol. Az engedélyezett ,,RO100” ivéviz
utbtisztité, illetve vizadagolé termékcsaldd kozegészségiigyi fellilvizsgdlatit a Korm.
rendelet 5. szdmi melléklet ITI, pontjdban foglalt kovetelmények szerint, az Engedélyesnek
Gtévente a Nemzeti Népegészségiigyi Kozpontndl (tovabbiakban: NNK) kell kérelmezni.

14.) Az Engedélyes éltal forgalmazott, jelen hatdrozatban engedélyezett ,,RO100” ivéviz
utdtisztité, illetve vizadagolé termékesalddra a mindenkori EU és a hazai vizhigiénés
kdvetelményeknek és a vonatkozé MSZ EN termékszabvényok elbirdsainak meg kell felelnie.
A berendezésre €s az ivovizre vonatkozd elbirdsokat, valamint termékszabvinyokat és azok
valtozasait az Engedélyes, illetve a tovabbforgalmazé kiteles nyomon kdvetni.

15.) Az engedély kérelemre t6rténd médosftdsa csak az Engedélyes adataiban bekdvetkezd
valtozas miatt lehetséges.

16.) A feliilvizsgilat elmulasztdsa vagy a feliillvizsgélat sorén az engedélyezéskor fennéllé
feltételek megvaltozisa bejelentésének elmulasztdsa, a bebizonyosodott nem megfeleléség az
engedély visszavonasét vonja maga utan.

17.) A Berendezés valamennyl tipusihoz tartozé hasznilati Gtmutatét/Gtmutatékat
sziikséges kiegésziteni a 11.) pont g) alpontjdban megadott feltételekkel. A kiegészitett
hasznélati Gtmutatét/Gtmutatokat az ivévizbiztonsdgi engedély kézhezvételétd]l szdmitott 15
napon beliil meg kell kiildeni a kozegeszse: .gov.hu e-mail cimre.

18.) Az ivévizbiztonsigi engedély csak az NNK 4dltal jévdhagyott hasznilati
titmutatéval/litmutatékkal egylitt érvényes.

Jelen déntés véglegessé valdsat kdvetSen a fenti adatokat az egészségrigyi hatdsdgi és
igazgatdsi tevékenységrdl sz016 1991, évi XI, térvény (a tovébbiakban: Ehi) 7. § (1)
bekezdése szerint az NNK nyilvintartdsba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a
nyilvéntartdst a honlapjin kozzéteszi,
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Felhivom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély eléirdsainak be nem tartdsa esetén
egészségiigyi birsdg kiszabésénak van helye.

Az eljarasért fizetendS eljédrdsi kdltséget, 48.000. Ft igazgatési szolgaltatssi dfjat az
Engedélyes megfizette, més eljdrasi koltség nem meriilt fel, igy arrél nem rendelkeztem.

Hatédrozatom annak kozlésével végleges.

A hatdrozatot sérelmez6 ligyfél jogsérelemre hivatkozva, a hatdrozat kszlését6l szdmitott 30
napon belill kdzigazgatdsi pert indfthat, keresetlevél benyujtisdval. A keresetlevelet a
Févérosi Torvényszékhez cimezve, a Nemzeti Népegészségiigyi Kozponthoz kell benyijtani.
A jogi képviseldvel eljéré fél, valamint a gazdilkodé szervezet a keresetlevelet kizérdlag
elektronikus Gton nyidjthatja be.

A végleges hatérozatot a torvényszék az ligyfél kérelmére - az ligy érdemi elbiréléséra
lényegesen ki nem hat6 eljérdsi szabélyszegés kivételével - jogsértés megéllapitdsa esetén
megvaltoztatja, megsemmisiti vagy hatdlyon kiviil helyezi, és ha sziikséges, a hatésigot 1j
eljéréds lefolytatdsdra utasitja. Jogsértés hisnydban a torvényszék a keresetet elutasftja.

A keresetlevél benyujtdsdnak a dontés hatélyosulédséra halaszté hatilya nincs,

A tdrvényszék a kozigazgatési pert tirgyaldson kiviil birdlja el, a felek barmelyikének
kérelmére azonban térgyaldst tart. Targyalas tartdsit a felperes figyfél a keresetlevélben
kérheti. Ennek elmulasztisa miatt igazoldsi kérelemnek nincs helye. A peres eljards
illetékkoteles, melyet a térvényszék dontése szerint kell megfizetni.

INDOKOLAS

Az Engedélyes 2021. januér 12-én feliilvizsgélati kérelemmel fordult az NNK-hoz, melyben
az dltala forgalmazott és a TEAMHOME CO. Ltd. éltal gyértott ,,RO100” ivéviz utdtisztits,
illetve vizadagolé termékesaldd (a tovébbiakban: Berendezés) ivéviz-ellités teriiletén (max.
30 °C), vezetékes csapviz héztartasi, irodai és kdz8sségi helyeken tdrténd utbkezelése, illetve
vizadagoladsa céljdb6l — mint engedély kdoteles termék — kdzegészségiigyi szemponti
ivovizbiztonsigi engedélyének 5 éves feliilvizsgélatt kérelmezte.

A kérelem benytjtésa eldtt az Engedélyes beszerezte a Korm, rendelet szerint elbirt elézetes
NNK szakvéleményt.

A 2020. december 15-€n kiadott 50463-1/2020/LAB. szdmi szakvéleményben az NNK
Kbzegészségligyi Laboratériumi F8osztilya az ivévizbiztonsigi engedély megaddsét
kozegészségligyi alkalmazési feltételek elbirdsdval javasolta.

A Berendezés kordbban mér rendelkezett KEF-17474-2/2015. szémon nyilvantartdsba
vétellel, illetve OKI 6077/2015. szdm1 szakvéleménnyel otthoni alkalmazés céljira. Majd a
Berendezés alkalmazési lehetdségei kibGvitésre kerliltek — munkahelyi és kézforgalmi
haszndlat céljébdl —, az OKI 6741/2015. szémv szakvélemény és a KEF-654-2016. sz4mn
nyilvéntartdsba vétel alapjan. A KEF-654-2016. szamt hatédrozatban a KEF-17474-2/2015.
szdmu nyilvéntartasba vétel visszavondsra keriilt,

Az NNK Kbdzegészségligyi Laboratériumi Fosztalya az 50463-1/2020/LAB. sz4mi elBzetes
szakvéleményében megéllapitotta, hogy az Engedélyes 4ltal benydjtott dokumentumok és
vizvizsgélati eredmények alapjén a Berendezés ivéviz-ellitds teriiletén (max. 30 °C),
vezet€ékes csapviz hédztartdsi, irodai és k&zbsségi helyeken t8rténé utdkezelése, illetve
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vizadagoldsa céljabél valé alkalmazdsdnak - szakvéleményik 1-3. pontjaiban
megfogalmazottak betartdsa mellett - kozegészségligyi szempontbdl akaddlya nincs.
Megiéllapitom tovébbd, hogy gyerekintézményekben és egészségiigyi intézményben a
Berendezés nem alkalmazhat6, a Berendezés 4ltal kezelt viz felhasznéldsa nem javasolt 3 év
alatti gyermekek széméra, tovibba a Berendezés dltal kezelt viz hosszitavi, kizdrdlagos
ivovizként torténd fogyasztdsa nem javasolt. A szakvélemény szerint:

»Amennyiben a termék esetén fenndll a nitrifikdcic kockdzata (bdarmely kezelt vizmintéban az
ammonium meghaladja a 0,2 mg/l vagy a nitrit a 0,1 mg/l értéket), a kezelt viz fogyasztdsa
nem javasolt varandosok és 3 év alatti kisgyermekek részére.

(...)

A termék alkalmazdsa jelentGsen ndveli a baktérium-elszaporodds és kis mértékben a
nitritképz6dés kockdzatdt. Helyes ilzemeltetés (pangd viz kifolyatdsa, fertGtlenités és
szlirGcserék elvégzése) mellett az alkalmazdsébdl adddé kockdzatok mérsékelhetdk, de a
kezelt viz felhaszndldsa az eziisttartalom miatt nem javasolt 3 év alatti gyermekek itatdsdra,
tapldlasdra. A termék a vizsgdlati eredmények alapjdn alkalmas az dsszes szervetlen ion
tartalom, ezzel egyiitt az Gsszes keménység, az aktiv klor, a szerves anyag tartalom, valamint a
szerves kidr vegyiiletek mennyiségének csokkentésére. A termék alkalmas a csapviz
dlomtartalmanak eltdvolitdsara. A termék tulzottan csokkenti a szervezet szdmdra hasznos
dasvanyi anyagok (pl. kalcium, magnézium) mennyiségét is, igy a termék alkalmazdsa mellett
Jjavasolt ezek mds forrdsbol torténd potldsa.

Az 50463-1/2020/LAB. szidmt el6zetes szakvélemény felhivta a figyelmet a 4-11. pontjdban
meghatdrozott kozegészségligyi alkalmazési feltételek betartdséra, valamint a Berendezés
mellé a haszndlati Gtmutatd kotelezd biztositdséra, amelyben az Engedélyes a fogyasztét
tajékoztatja a Berendezés alkalmazasanak feltételeirsl.

A Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdése el6irja, hogy:

»Az 5. szému mellékiet I. pont D) alpontjaban felsorolt ivo- és haszndlati melegviz-elldtdsban
alkalmazni Kivdnt technoldgidkat az NNK ivovizbiztonsdgi szempontbol engedélyezi. Az
ivévizbiztonsdgi engedélyezés sordn az NNK az eldzetesen kiadott szakvéleménye alapjdn
figyelembe veszi a vizzel érintkezé anyaghdl kioldode szennyezd anyagok jelenlétét, vizsgdlja,
hogy a technologia alkalmazdsa nem eredményezi-e a mikrobiolégiai mindség romldsdt,
tovabba kellemetlen iz- és szaganyagok ivovizbe keriilését,

A Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdése szerint: ,, Az ivévizbiztonsdgi engedélyt az elsé hazai
Jorgalmazdst megeldzéen a forgalmazonak kell az NNK-ndl kérelmezni.”

A Korm. rendelet 8/B. § (4) és (5) bekezdése alapjan:

»(4) Az ivovizbiztonsdgi engedély hatdrozatlan idlre szol, Az engedély kérelemre torténd
modositdsa csak az engedélyes adataiban bekidvetkezl vditozds miatt lehetséges.

(5) Az engedélyezett technologidak kozegészségiigyi feliilvizsgdlatat az engedélyesnek, ha az
engedély ettdl eltérG idGt nem hatdroz meg, dtévente az NNK-ndl kell kérelmezni.”

A Korm, rendelet 8/B. § (7) és (8) bekezdése szerint:

«(7) A feliilvizsgdlat elmulasztidsa vagy a felitlvizsgdlat sordn az engedélyezéskor fenndllo
Seltételek megvdltozdsa bejelentésének elmulasztdsa, a bebizonyosodott nem megfeleldség az
engedély visszavondsdt vonja maga utdn.

(8) Az engedélyesnek tdjékoztatdsi kitelezettsége van forgalmazdskor, illetve
tovdbbforgalmazdskor az ivovizbiztonsdgi engedéllyel rendelkezd technolégia felhaszndldsi

Seltételeire vonatkozoan.”
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Az Engedélyes kérelmére inditott eljardsban - a benytjtott dokumentumok, valamint az NNK
elézetes szakvéleménye alapjén - megéllapitottam, hogy a Berendezés ivoviz-ellétés terliletén
(max. 30 °C), vezetékes csapviz haztartési, irodai és kdzdsségi helyeken t6rténd utdkezelése,
illetve vizadagolasa céljab6l valé alkalmazésa a rendelkez$ részben foglalt feltételek betartdsa
mellett felel meg a Korm. rendelet elirdsainak.

Az NNK a rendelkezb részben meghatérozott alkalmazasi feltételeket - az elézetesen kiadott
szakvéleménye alapjén és a Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésére tekintettel -
ivévizbiztonsdgi szempontbdl {rta eld annak érdekében, hogy a Berendezés alkalmazdsa ne
eredményezze az ivéviz mikrobiolégiai minéségének romldsét, tovibbd a kellemetlen iz- és
szaganyagok, illetve a vizzel érintkezd anyagh6l kiold6dé szennyezé anyagok ivovizbe
keriilését.

A Berendezés kbzepészségiigyi feliilvizsgélatdra vonatkozé rendelkezést a Korm. rendelet
8/B. § (5) bekezdése szerint dllapitottam meg,

Az ivévizbiztonségi engedély visszavonasénak esetér6l a Korm. rendelet 8/B. § (7) bekezdése
alapjén adtam tdjékoztatést.

Az Engedélyes téjékoztatdsi kotelezettsége a Korm. rendelet 8/B. § (8) bekezdésére tekintettel
kertilt el6irdsra.

Az engedély médositdsdra vonatkozéan a Korm. rendelet 8/B. § (4) bekezdése alapjén adtam
tdjékoztatsst.

Az Ehi 14/B. § (8) bekezdése alapjén az ivovizbiztonsiggal, az ivoviz vizsgélatdval, valamint
a természetes gyogytényezbkkel, természetes dsvanyvizekkel kapcsolatos hatdségi ligyekben
nincs helye sommés eljérasnak.

Tekintettel arra, hogy a Forgalmazd éltal benyutjtott kérelem és mellékletei megfeleltek a
jogszabélyban foglalt kovetelményeknek, valamint a hatésdg rendelkezésére 4ll6 adatok
alapjén a tényéllds tisztizott volt, tovébbd arra, hogy az eljérdsban nincs ellenérdekf tigyfél, a
nyilvintartdsba vételt nem teljes eljérdsban folytattam le. Az dltaldnos kizigazgatdsi
rendtartdsrél sz616 2016, évi CL. torvény (a tovabbiakban: Akr.) 43. § (2) bekezdése szerinti
t4jékoztatdst melléztem, az ligyet lezdr6 érdemi déntést 8 napon beliil meghoztam,”

Az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat egyes kdzigazgatdsi eljdrdsaiért és
igazgatdsi jellegll szolgdltatdsaiért fizetend§ dijakrdl sz616 1/2009. (I 30.) EGM rendelet 1.
szdmy mellékletének IV. 16. pontjdban eldirt igazgatdsi szolgéltatdsi dfjat (48.000,- Ft) a
Forgalmaz6 megfizette.

A teljesités elmaraddsénak jogkdvetkezményére, egészségligyi birsdg kiszabésénak
lehet8ségére torténd figyelmeztetést az Ehi 13/A § (1) bekezdés a) pontja alapjén tettem meg,
mely szerint: ,,Ha az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv a hataskorében eljdrva megdllapiija,
hogy az ivéviz mindségére, a gyogy- és dsvinyvizek egészségkdrositds nélkiili
Jogyaszthatdsdagdra, felhaszndldsdra, forgalomba hozataléra vonatkozé jogszabdlyi
rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségiigyi birsdgot szab ki.”

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapjan: ,Egészségiigyi birsdg kiszabdsdnak van helye
tovabbd, ha az egészségiigyi dllamigazgatdsi szerv dltal kiadott engedély elGirdsait az
engedély jogosulfja nem tartja be vagy engedélykdteles tevékenységet engedély nélkiil
Jolytat.”

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: , Egészségiigyi birsdg abban az esetben szabhaté ki, ha
kiilon jogszabdly az egészségiigyi dllamigazgatisi szerv eljdrdsdval Osszefiiggésben
szabalysériési vagy kizigazgatdsi — kivéve eljdrdsi — birsdgot nem helyez kildtdsba.”
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Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: ,,4z egészségiigyi birsdg természetes személlyel, jogi
személlyel vagy jogi személyiség nélkiili jogalannyal szemben szabhaté ki.”

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: ,,Az egészségiigyi birsdg dsszege 30 ezer forinttél 5
millio forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: ,,A birsdg t6bbszdrds jogsértés esetén ismételten is
kiszabhato.”

A hatérozat annak kdzlésével egyidejlileg az Akr., 82. § (1) bekezdésének rendelkezése
alapjén végleges.

Déntésemet a hivatkozott jogszabély helyek alapjin hoztam meg,

Dontésemet a Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésében biztositott hatdskorben, a fdvdrosi és
megyei ' kormdnyhivatal, valamint a jdrdsi (fovdrosi keritleti) hivatal népegészségiigyi
Jeladatai elldtdsdrél, tovdbbd az egészségilgyi dllamigazgatdsi szerv kijelolésérdl sz6l6
385/2016. (XI. 2.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti orszigos illetékességgel
eljarva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetéségét az Akr. 114. § (1) bekezdése alapjén biztositottam, szabélyait a
kizigazgatdsi perrendtartdsrdl sz616 2017. évi 1, torvény (a tovébbiakban: Kp.) éllapitja meg.

A Fovérosi Torvényszék hataskorét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, 2 Kp. 13. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint a birdsdgok elnevezésérdl, székhelyérdl és illetékességi
teriiletének meghatdrozdsdardl szélo 2010, évi CLXXXIV. térvény 4. melléklet 1. pontja
alapjan hatiroztam meg.

A kiadményozisi jog gyakorlasa az Orszdgos TisztifSorvos Kiadmdnyozdsrél sz016 44/2019.
(XI. 20.) utasitdsa alapjan tortént.

Felhivom a figyelmet, hogy az elektronikus iigyintézés és a bizalmi szolgdltatdsok dltaldnos
szabdlyairdél szél6 2015. évi CCXXIL tOrvény szerint az NNK-val elektronikus uton
sziikséges kapcsolatot tartani (E-papir eset¢ben a szervezetnév: Nemzeti Népegészségligyi
Koézpont (OKI)).

Budapest, 2021. janudr ,,» -”.

Dr. Miiller Cecflia
orszégos tisztifborvos
nevében és megbizasdbodl

Belliné Apostol Méria
fSosztalyvezetd

- Viztisztit6-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Véci it 108.; jennifer.lesi/u tisztaviz-uzlethaz.hu)
— Nemzeti Népegészségligyi Kozpont, KSzegészségligyi Laboratériumi Fbosztly (Térhely)
— [Irattar
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